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RFID

NOTAS GENERALES

LEYENDA SISTEMA DE CONTROL DE ERRANTES

TODO EL EQUIPAMIENTO FIJADO EN LOSA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS
PARA ZONA SÍSMICA V4.

MÓDULO DE CONTROL DE ERRANTES CON LECTOR RFID, ALTAVOZ Y MICRÓFONO

ACTIVADOR ERRANTES CON ALCANCE DE 3m

LÁMPARA DE PASILLO LEDS INDICADORA DE ALARMAS

CAJA DE DISTRIBUCIÓN 100x100x50 mm

DUCTO DE 32 mm

LECTOR RFID

BANDEJAS. DIMENSIONES SEGÚN PLANOS

CABLEADO
ESTRUCTURADO Y

CORRIENTES DÉBILES
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SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
RODRIGO ALARCÓN QUESEM
DIRECTOR
REPRESENTANTE LEGAL SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
RUN 9.064.078-K
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Revisión

07-12-2016
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RÍO ELQUI S/N - CURICÓ - REGIÓN DEL MAULE - ROL SII N° 638-99
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SISTEMA DE CONTROL DE ERRANTES. PLANTA
PISO 4 - SECTOR 2
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